RAPPORT - mitning av radon -«

i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium 'C,FD ﬁS
eD17E
Box 6522, 75138 UPPSALA

Bif Autopiloten 7
Dorothea Sombo

UPPDRAGSNUMMER
4593773 1

RAPPORTEN UPPRATTAD

2016-03-04

rapPoRTBLAD 1 (1)

UTSKRIFTSDATUM

2016-03-04

Tétorpsvigen 11
12831 Skarpniick

8762 - 4677 -

VIA MATNINGEN UTFORD AT
Brf Autopiloten 7

RAPPORTMOTTAGARE

Bif Autopiloten 7

Beskrivning av meitnm§
Mitningen ér utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utférdad av Stralsikerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-22.
De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2016-02-26. De miittes 2016-03-02

Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:

Tétorpsvégen 11
12831 Skarpniick

Fastighetsbeteckning: Brf Autopiloten 7

Liigenhetsnummer: Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Franluft
Lantmiiteriets Igh nr: 1102 Husgrundstyp: Platta pa mark
Byggnadstyp: Flerbostadshus Bliabetong: Vet g

Byggnadsar: 1989 Radonatgiirdsforhallande: Vet ¢j

Fastighetsdata har lamnats av Dorothea Sombo
som ocksa intygat att métanvisningarna folijts.

Uppmitta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Mitvirde Bg/m?
177623 Vardagsrum 1 trappa upp mindre dn 20
606385 Sovrum 1 trappa upp mindre 4n 20
Provningsresultat

Arsmedelvirde: mindreiin 20 Bg/m? (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mitningen
Riktvardet for manniskors hélsa ar 200 Bg/m® (avser drsmedelvardet).

Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor.
arsmedelvirdet har darfér antagits ha en osikerhet av 40%.

ANDAUER
ORDIC

Kata‘n}m garsson (Elcktronisk signatur)

nalysansvarig vid Landauer Nordic

Landauer Nordic AB 018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

ar endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522
forvdg skriftligen gddkint annat. Fér mer information se baksidan, 75| 38 Uppsala

B380M -V1.50 / 2016-01-14 /J.O/LB.
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Box 6522, 75138 UPPSALA

UPPDRAGSNUMMER rapPPORTBLAD 1 (1)

4593770: 1

RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM
2016-03-04 2016-03-04

VIA
Bif Autopiloten 7

RAPPORTMCTTAGARE

Brf Autopiloten 7

Beskrivning av mitningen

RAPPORT - mitning av radon

Matningen ar utfrd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsikerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-15.
De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2016-02-26. De mittes 2016-02-29

Fastighetsdata for provningsplatsen

Mitplatsadress:
Tétorpsvigen 13
12831  Skarpniick

Fastighetsbeteckning: Brf Autopiloten 7
Ligenhetsnummer:

Lantmiiteriets Igh nr: 1002
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsar: 1989

Fastighetsdata har 14mnats av Dorothea Sombo
som ocksa intygat att métanvisningarna foljts.

Uppmitta radongashalter
Detektor Rumsbeteckning
722173

995675

Provningsresultat

i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium %,ﬂ‘:”mé
Brf Autopiloten 7
Dorothea Sombo @Eﬁh
Tétorpsvigen 11 3]
12831 Skarpnick
MATNINGEN UTFORD AT
Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Franluft
Husgrundstyp: Platta pa mark
Blabetong;: Vet ¢j
Radonatgirdsforhallande: Vet ¢j
Rumstyp Plan Matvarde Bg/m?
Vardagsrum Bottenplan 20 +/-10

Sovrum Bottenplan mindre dn 20

Arsmedelvirde:

20

Bqg/m? (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mitningen

Riktvrdet f6r minniskors hilsa ar 200 Bq/m® (avser arsmedelvirdet).

ORDIC

nalysansvarig vid Landauer Nordic

forvig skriftligen godkant annat. Fér mer information se baksidan.

strdm (Elcktronisk signatur)

ar endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i

Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor,
arsmedelvirdet har dirfér antagits ha en osikerhet av 40%,

Landauer Nordic AB 018-56 88 80
Box 6522 info@landauernordic.se
75| 38 Uppsala www.landauernordic.se

B380M -V1.50/ 2016-01-14 /) O/LB.
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LANDAUER RAPPORT - mitning av radon -«

a8 O
N 0 RDI C i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium %,é.:‘:gé
Box 6522, 75138 UPPSALA
Brf Autopiloten 7
Dorothea Sombo 4
UPPDRAGSNUMMER raprorTELAD 1 ( 1) N ; £y
4593774: 1 Tétorpsviigen 11 3
RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM 1283 1 Skﬂrpl'lack
2016-03-08 2016-03-08
VIA MATNINGEN UTFORD AT
Brf Autopiloten 7
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Autopiloten 7
Beskrivning av mitni n§en _ .
Mitningen ar utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsdkerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-22.
De ankom till Landauer Nordic och férbehandlades 2016-02-26. De miittes 2016-03-02 .
Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:
Tétorpsvéigen 11
12831 Skarpnéck
Fastighetsbeteckning: Bif Autopiloien 7
Ligenhetsnummer: Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Franluft
Lantmiiteriets Igh nr: 1201 Husgrundstyp: Platta pa mark
Byggnadstyp: Flerbostadshus Blabetong:
Byggnadsar: 1989 Radonatgiirdsforhallande:
Fastighetsdata har Iimnats av Dorothea Sombo
som ocksa intygat att métanvisningarna foljts.
Uppmitta radongashalter
Detektor ~ Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvirde Bg/m?
339470 Vardagsrum 2 trappor upp mindre dn 20
471989 Sovrum 2 trappor upp mindre dn 20
Provningsresultat
Arsmedelvirde: mindre iin 20 Bg/m? (Becquerel per kubikmeter)
Kommentar till mﬁtningen Radonhalten i bostad2|1 varierar p% grund av viderlek och boendevanor,
Riktvirdet for minniskors halsa ar 200 Bq/m’ (avser drsmedelvirdet). drsmedelvirdet har dirfor antagits ha en osikerhet av 40%.
Katarina Larsson (El¢ktronisk signatur)
Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@landauernordic.se

forvig skriftligen godkint annat. For mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www.landauernordic.se

B380M-V1.50 /2016-01-14 /LO/LB.
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LANDAUER RAPPORT - matning av radon ;<

PRTTRYTRS
N ORDIC i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium ’;ﬁ""’ S

EpyTe
Box 6522, 75138 UPPSALA

Brf Autopiloten 7
Dorothea Sombo i
UPPDRAGSNUMMER raproRTELAD 1 (1) o B =
4593769: 1 latorpsvigen 11 &
RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM 1283 1 SkarpnaCk
2016-03-02 2016-03-03
VIA MATNINGEN UTFGRD AT
Bif Autopiloten 7
RAPPORTMCOTTAGARE
Brf Autopiloten 7
Beskrivning av mitningen o , _
Mitningen 4r utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsikerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-15.
De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2016-02-25. De mattes 2016-02-26 .
Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:
Titorpsvigen 13
12831  Skarpnick
Fastighetsbeteckning: Brf Autopiloten 7
Ligenhetsnummer: Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Franluft
Lantmiiteriets Igh nr: 1003 Husgrundstyp: Platta pa mark
Byggnadstyp: Flerbostadshus Bliabetong: Vet gj
Byggnadsar: 1989 Radonatgirdsforhallande: Vet ¢j
Fastighetsdata har limnats av Dorothea Sombo
som ocksa intygat att mitanvisningarna foljts.
Uppmaitta radongashalter
Detektor ~ Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvirde Bq/m?
688651 Vardagsrum Bottenplan mindre dn 20
799041 Sovrum Bottenplan mindre 4dn 20
Provningsresultat
Arsmedelvirde: mindrein20 Bg/m? (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mﬁtningen Radonhalr.enli bostaden varierar p§ g‘lrund av .viderlek och boendevancr,
Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bg/m® (avser arsmedelvardet). Sramedslidat s dlidor sl b an SeRiaehatinACK.
Annika Engstrom (Elektronisk signatur)
Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AR 018-56 88 80
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@landauernordic.se

forvig skrifigen godkint anmat. Fér mer information se baksidan. 75| 38 Uppsala wwwv.landauernordic.se

BI80M —VI1.50/ 2016-01-14 [L.O/L.B.
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LANDAUER RAPPORT - madtning av radon
NORDIC i inomhusluft utfirdad av ackrediterat laboratorium %,Fmﬁ_é’
Box 6522, 75138 UPPSALA v 1
Brf Autopiloten 7
Dorothea Sombo
UPPDRAGSNUMMER RapPORTBLAD 1 (1) ) )
4593771 1 Tatorpsvigen 11
RAPPORTEN UPPRATTAD UTSKRIFTSDATUM 12831 SkaranICk
2016-03-02 2016-03-03
VIA, MATNINGEN UTFGRD AT
Brf Autopiloten 7
RAPPORTMOTTAGARE
Brf Autopiloten 7
Beskrivning av métningen ‘ ] _
Mitningen ér utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Stralsikerhetsmyndigheten.
Detektorerna exponerade under tiden 2015-12-03 - 2016-02-15.
De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2016-02-25. De miittes 2016-02-26
Fastighetsdata fér provningsplatsen
Matplatsadress:
Tétorpsvigen 11
12831 Skarpniick
Fastighetsbeteckning: Brf Autopiloten 7
Ligenhetsnummer: Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Franluft
Lantmiiteriets Igh nr: 1001 Husgrundstyp: Platta pa mark
Byggnadstyp: Flerbostadshus Blabetong: Vet ej
Byggnadsar: 1989 Radonatgirdsforhallande: Vet ¢j
Fastighetsdata har lamnats av Dorothea Sombo
som ocksa intygat att matanvisningarna féljts.
Uppmitta radongashalter
Detektor ~ Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvarde Bg/m’
993406 Vardagsrum Bottenplan mindre dn 20
798278 Sovrum Bottenplan 40 +/- 10
Provningsresultat
Arsmedelvirde: 30 Bg/m?* (Becquerel per kubikmeter)
Kommentar ti" mﬁtningen Radonhalten‘i hostade.l'.l.varierar pé g:und av vaderlek oc.l.\ boendevanor,
Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bq/m® (avser drsmedelvardet). e Tl L
Annika Engstrom (Elcktronisk signatur)
Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nordic AB 018-56 88 80
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@landauernordic.se

forvig skriftligen godlkant annat. Fér mer information se baksidan. 751 38 Uppsala www.landauernordic.se

B38CM-V1.50/2016-01-14 /J.O/LB.



